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Chemisch-physikalische Analyse
Prot. Nr. 2401002-05

|Entnahmestelie: ]Auslauf Hochbehdlter Aubach, Mischwasser ’
Auftraggeber: Energie Ried GesmbH Kellergasse 10, 4910 Ried i. I.
Anlagenbezeichnung: Wasserversorgung Energie Ried, Kellergasse 10, 4910 Ried i. |.
Protokoll Nr.: 2401002-05 Entnahmestellen Nr.: 09 ]
Entnommen am: 09.01.2024 12:39 Entnommen von: ITU Nicole Puttinger/ Institut h
Eingegangen am: 09.01.2024 13:27 Auftrag: Untersuchung gem. TWVO
Beginn Analyse: 09.01.2024 11:44 Ende Analyse: 13.01.2024 08:35
Untersuchungsinhalt :
Misch- oder Wechselwasser: Ja
Léasst Rickschluss auf die Beschaffenheit beim Verbraucher zu: Ja
Lasst Rickschluss auf die Grundwasserbeschaffenheit zu: Nein
Probenahmeverfahren: | ONORM ISO 5667-5:2015
Parameter iy e inhe erwert/ Methode
Wassertemperatur (vor Ort) f ONORM M 6616:1984
gvr%sserstofﬁonenkonzent. (vor pH 65-95 ONORM EN ISO 10523:2012 |
Elektrische Leitféhigkeit bei 20°C uS/em 2500 DIN EN 27888:1993
(vor Ort)
§§9fekapazitét bis pH 4,3 mmol/l DIN 38409-7:2005 *
Gesamtharte (Wasserhérte) ‘ °dH DIN 38409-8:1996 *
Gesamthérte mmol/i DIN 38409-6:1996 "
Carbonathérte °dH DIN 38408-7:2005 *
Hydrogencarbonat mg/l DIN 38409-7:2005 *
g)ztidierbarkeit Permanganatindex mgll | 50 ONORM EN 1SO B467:1996
Ammonium mg/t 0,50 DIN 38406-5:1983
Nitrit mg/l 0,1 ONROM EN 26777:1993
Nitrat mg/l 50 DIN EN ISO 10304-1:2009 *
Natrium - mg/l 200 DIN EN ISO 14911:1999 -
Kalum mg/l 50 DIN EN 1SO 14911:1999 *
Magnesum mgh | 150 DINEN SO 14911:1999 *
Calcium mg/l 400 DIN EN1SO 14811:1999 *
Eisen mg/l 0,2 DIN 38406-1:1983
Mangan mg/l 0,05 , DIN 38406.2:1983
Chilorid e mg/l 200 DIN EN 1SO 10304-1:2009 *
Suffat mg/| 250 DIN EN ISO 10304-1:2008 *

Aligemeine Hinweise.

- Ein allifallig zum Einsatz kommender Probenahmeplan wird gem#f DOK_Probenahmepldne umgesetzt.

- Parameterwert entspricht It. Trinkwasserverordnung einem Grenzwert, der Indikatorwert entspricht einem Richtwert.

- Bei den mit *), °) oder ~) nach der Methode versehenen Parametern handelt es sich um bei ITU nicht akkreditierte Methoden. Die Analytik
erfolgt in fUr diese Methoden akkreditierten Partnerlabors. - Fr Gberbrachte Proben gilt, dass die Proben wie erhalten analysiert werden.

- Die Beurteilung der Ergabnisse bezieht sich nur auf die vorliegenden Parameter. Eine Vervielféitigung ist nur mit Zustimmung der ITU eriaubt.
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